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114年7月24日16時51分
於臺北市士林區某國小，
水電人員從事水塔作業，
因加壓馬達故障，加上配
線絕緣被覆老化，使該人
員不慎感電致死。

從事作業有使勞工接觸
絕緣被覆配線或電氣機
具、設備之虞，未停電
作業，且未防止絕緣被
破壞或老化等致引起感
電之設施。

1.加壓馬達之連接電路上應設置漏電斷路器。

2.作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線之虞者，應有防

止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。

3.從事水塔檢查、修理作業，應於確認電路開路後採取禁

止送電。

4.從事水塔檢查、修理作業，應戴用絕緣用防護具。
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分路裝設漏電斷
路器，並於作業
前檢查漏電開關
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